
 

GARA 1401 - Richieste di Chiarimento pervenute fino al 24 aprile 2014 

 

D 47. Documento: Capitolato Tecnico di GARA – n. 1401 Requisito R 66. 
Nel Requisito R 66 si dice “È richiesta una quantità minima di scorte sulla base dei part-number previsti 
nella soluzione proposta e secondo lo schema illustrato in tabella 12”. 

Si richiede di confermare che in caso di fornitura di part–number di tipo bundle, che includono in un unico 
codice sia elementi passivi (rack, chassis, staffe di montaggio, passacavi ) che elementi attivi (alimentatori, 
ventole,  schede di sincronizzazione, ecc) potranno essere fornite come scorte solamente gli elementi 
attivi dimensionati in base ai criteri minimi riportati in tabella 12. 

R 47. Si conferma che il requisito R66 non si applica a part-number di tipo bundle, ma solo agli elementi 
attivi nelle quantità indicate in tabella 12. Per le parti passive, in particolare per quelle il cui 
malfunzionamento sia in grado di compromettere l’erogazione dei servizi di rete, sarà valutata la proposta 
del fornitore (risposta alla domanda Q181) sul numero e gestione delle parti di scorta e si sottolinea che 
non sono stati posti requisiti minimi su questo aspetto. 

D 48. Documento: Capitolato Tecnico di GARA – n. 1401 Requisito R 66. 
Nel Requisito R 66 si dice “È richiesta una quantità minima di scorte sulla base dei part-number previsti 
nella soluzione proposta e secondo lo schema illustrato in tabella 12”. 

Si chiede di chiarire se, tra le parti di scorte, dovranno essere incluse anche le batterie tampone delle 
stazioni di energia considerato il loro potenziale deterioramento se non mantenute sotto carica. 

R 48. Si conferma che le batterie tampone non dovranno essere incluse come scorta. 


